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LEGENDA:

Optyczna rozproszeniowa czujka dymu DOR-4046 w gniezdzie G—40

Sl

F Czujka ciepla TUN-4046 w gniezdzie G-40

rﬂ Reczny ostrzegacz pozarowy ROP—4001M

BS-4001 Modut wejscia/wyjscia obstugujqcy okreslone urzqdzenie

Sygnalizator akustyczny SAL—4001 z bateriq
96 dB

Liniowa czujka dymu DOP 40

Adapter linii bocznej

Centrala sterowania oddymianiem grawitacyjnym
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Budynek
HOTEL HILTON,

GDANSK

Faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza

TELETECHNICZNA

Tytut rysunku

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
RZUT PIETRA IV

Skala:
1:200
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