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_ —_— LD - Przewdd lini dozorowej YnTKSYekw 1x2x0,8.
ﬁ LD - Przewdd lini Elementéw Kontrolno - Sterujgcych
_ HTKSHekw 1x2x1,0 o PH90
W _— LS - Przewdd lini sygnatowej HTKSHekw 1x2x1,0 o PH90
I _ Przewdd HDGsekw FE180 PH90
- CSP Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900
1/26 Numer lini / Numer elementu
H E= Optyczna czujka dymu DOR-4046 w gniezdzie G-40
_\_ _ _ |I| = Liniowa czujka dymu DOP-6001 wraz z reflektorem
/37 /28 || 1/25
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M R R _ R ﬁ .H. Liniowa czujka cieptg FCS-LWM-1
Ve % H Uniwersalna czujka ciepta TUN 4046 w gniezdzie G-40
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HEn I _ C — 11 - Niebieski kabel detektora LHD4-BLUE
_ _ @ Zasysajgca czujka dymu FCS-320-TP1
1/38) _ 1/28 _ 1/28 a
M L] _ Lk, _ Sl - —HE Sygnalizator akustyczny SA-K5N wraz z puszkg PIP 3AN
| _ _ Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnetrzny
u .m] _ | B« | 5707 Prwraz 2 puszka PIP 3 AN
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN HH R _ I R R«% Element wielowejsciowy kontrolny EWK-4001
NR. |[NAZWA POMIESZCZENIA PODELOGA POW m2 _ ﬁl v Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001
01 |KLATKA SCHODOWA Pt.GRESOWE 13,0 _ _ _
02 |POM. PORZADKOWE PL.GRESOWE 3.5 M __m _ 1/3 _ /3% ﬁ = Wskaznik zadziatania WZ-31
03 | KOMUNIKACJUA PL.GRESOWE 57,8 Sk Sk [<]s _
04 | WYMIENNIKOWNIA Pt.GRESOWE 53,6 _ _ f_\ Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M
05 |MAGAZYN GOSPODARCZY| Pt.GRESOWE 53,6 ® | a3) ||@ i Rezystor koncow:
06 |MAGAZYN PL.GRESOWE 32,4 _———— — _ "I,ﬂil _ e —— |T e Y Y
07 |macazw PL.GRESOWE 22,2 FTTTTTTTT s v ]
08 | ARCHIWUM PL.GRESOWE 57,8 [TTETTTH Q) = s
09 |ROZDZ.ELEKTR. PtL.GRESOWE 12.9 __ I | | & a
010 [SZATNIA Pt.GRESOWE 22,0 _ _ -
011 | KOMUNIKACUA PL.GRESOWE 22,1 1 s — | NAZWA  PROJEKTU PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE
012 | SANITARIAT Pt.GRESOWE 6,8 = _ H_ e — _|_ OBIEKT BUDYNEK DYDAKTYCZNY SGSP W WARSZAWIE
MASZYNOWNIA DZWIGU | PE.GRESOWE — —
013 12,0 s ADRES INWESTYCJI UL. SLOWACKIEGO 52/54 01-876 WARSZAWA
014 |HALL WEJSCIOWY Pt.GRESOWE 49,6 |_I|I M_I 1
015 |pZwic 0soBowY 4.3 - INWESTOR SZKOLA GLOWNA StOZBY POZARNICZEJ
016 | WATROLAP PL.GRESOWE 5.9 Jam
017 | SCHODY WACHLARZOWE |PL.GRES.ANTYP 5,0 WYKONAWCA Fire Group Sp. z 0.0.
018 | GARAZE POS.OPTIROC(durolit) 2341
MYJUNIA SAMOCHODO POS.OPTIR
019 WA OC(durotop)]  58.5 PRZEDMIOT ~ RYSUNKU RZUT PIWNIC
020 |SMIETNIK WBUDOWANY | Pr.GRESOWE 14,5 -
Mateusz Zimny
RAZEM 740.9 ZAPROJEKTOWAL
Jacek Winiarek oonS
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